%IS
RECKLINGHAUSEN

DER VESTISCHE KREIS

Untere Immissionsschutzbehorde

Fachdienst Umwelt Rev.: 01
Stand: 25.03.2025

Umweltinspektionsbericht

Aktenzeichen

2025-562-0151014-0001/2

Betreiberin/Betreiber

SARVAL Fischermanns GmbH

Standort Rennbachstr. 101, 45768 Marl
Anlage Verarbeitung von Schlachtnebenprodukten
IED-Anlage Ja

Datum; Dauer

25.02.2025; 2,25 Stunden vor Ort

Beteiligte Behorden

Untere Wasserbehérde, Stadt Marl (Bauordnung, Brand-
schutz), Bezirksregierung Minster (Arbeitsschutz)

A) Inspektionsumfang

Art der Uberwachung

Abnahmerevision und Regeliberwachung

Uberwachung erfolgte

angekindigt

Es wurden eine Abnahmerevision fiir den u. g. Genehmigungsbescheid und eine medien-
Ubergreifende Umweltinspektion durchgefuihrt. Dabei wurden die folgenden Bereiche schwer-

punktmaRig tUberpriift:

¢ Allgemeine Genehmigungskonformitat;
e immissionsschutzrechtliche Anforderungen;
e Eigen- und Fremdiberwachung sowie Dokumentationspflichten.

B) Grundlagen der Uberwachung

Rechtsgrundlagen

§§ 52, 52a BImSchG, § 100 WHG, § 47 KrWG'

Genehmigungsbescheide

Az. 70.5 G 562.0006/23/7.9.1 vom 15.08.2023

Ordnungsverfigungen
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C) Inspektionsergebnis?

Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prifrahmens:

Keine Mangel -

Geringfiligige Mangel X

Erhebliche Mangel X (*)

Schwerwiegende Mangel

D) Beschreibung der festgestellten Mangel und veranlasste MaBnahmen

Erhebliche Mangel:
(1) Bei der Begehung wurde festgestellt, dass ein Rickkihlwerk den Anforderungen der
42. BImSchV unterlag, aber nicht entsprechend ordnungsgeman betrieben wurde. (*)

Geringfligige Mangel:
(2) Die gemalR 44. BImSchV erforderlichen Emissionsmessungen an der Dampfkessel-
anlage wurden teilweise nicht bzw. nicht ordnungsgemafd durchgefuhrt.

Die Betreiberin wurde in einem Revisionsschreiben dazu aufgefordert, die Mangel in einer ihr
gesetzten Frist zu beheben und die Umsetzung gegeniber der Behdrde nachzuweisen.

Mit (*) markierte Mangel wurden nachweislich abgestellt bzw. aufgearbeitet. Das Riick-
kihlwerk (Mangel (1)) wurde in den ordnungsgemafen Zustand tberfuhrt. (Fur verbleibende
Mangel gelten ggf. andere, noch laufende Fristen.)

Gez. Lommel
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Anhang

1. Zitierte Fundstellen, in der jeweils aktuell gliltigen Fassung:

BImSchG: Gesetz zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigun-
gen, Gerausche, Erschitterungen und ahnliche Vorgange (Bundes-Immissionsschutzgesetz)
vom 17.05.2013 (BGBI. | S. 1274); WHG: Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Was-
serhaushaltsgesetz) vom 31.07.2009 (BGBI. | S. 2585); KrWG: Gesetz zur Férderung der
Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltvertraglichen Bewirtschaftung von Abfallen
(Kreislaufwirtschaftsgesetz - KrwwWG) vom 24.02.2012 (BGBI. | S. 212)

2: Mangeldefinitionen:

Geringflgige Mangel sind festgestellte Verstélle gegen materielle oder organisatorische An-
forderungen, die augenscheinlich nicht zu Umweltbeeintrachtigungen fuhren kénnen. Ein Ver-
merk oder ein Revisionsschreiben sind ausreichend. Die Betreiber bzw. der Betreiber bestatigt
die Beseitigung der Mangel innerhalb einer angemessenen, vereinbarten Frist.

Erhebliche Mangel sind festgestellte Verstofle gegen materielle oder organisatorische Anfor-
derungen, die zu Umweltbeeintrachtigungen flihren kénnen. Die Beseitigung der Mangel ist
innerhalb einer festgesetzten Frist mit anschlielender Vollzugsmeldung zu fordern. Die Man-
gelbeseitigung soll zeitnah vor Ort Uberprift und dokumentiert werden.

Schwerwiegende Mangel sind festgestellte VerstdéRe gegen materielle oder organisatorische
Anforderungen, die zu akuten, erheblichen Umweltbeeintrachtigungen fihren kénnen. Eine
Beseitigung dieser Mangel durch die Betreiberin bzw. den Betreiber ist unverziiglich zu for-
dern. Ggf. ist eine Stilllegung bzw. Teilstilllegung der Anlage zu prifen. Die Mangelbeseitigung
ist zeitnah zu Uberprifen und zu dokumentieren. Die Folgeinspektion wird spatestens nach 6
Monaten durchgefinhrt.
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